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* Neden Verimlilik Artiric1 Proje?

® Verimlilik Artiric1 Proje — Engeller

* Finansal Cozum: EPS

®* Uygulama 1 — Hastane/Sogutma Grubu Degisimi Projesi

* Uygulama 2 — Kagit Fabrikasi/Atik Is1 Kazani ve
Termokompresor Projesi

®* Sonug
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ESCON Energy Savings Consultancy

2004 yilinda kuruldu
Tirkiye’nin ilk ESCO’su
2009 y1lindan beri yetkili EVD firmasi

Hizmetler;

Danismanlik, Denetleme, Sistem Coziimleri ve Finansman

Referanslar;

600+ Sanayi Tesisi — 7 Ulke
100+ Damismanhik

500+ Denetleme

700+ Sistem Coziimleri

16 Enerji Performans Sozlesmesi
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Neden Verimlilik Artirici Proje?

e Mikro Olcek - isletme

Karhlik iizerine kurulmus ticari hayatin devamai icin masraflarin
azaltilmasi ile elde edilen rekabet avantajidir.

e Makro Olcek - Ulke

Isletmelerde uygulanacak etkili projeler, enerji konusunda disa bagimh
olan lilkemizin, enerji ithalatinin azalmasina ve her gecen giin artan
enerji talebini karsilamak i¢cin yapmasi gereken enerji tiretim ve

dagitim yatirnmlarinin azalmasina yol acacaktir.
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Verimlilik Artiric1 Proje - Engeller

* Projenin inandiricilig:
o Ongoriilen tasarruf ne kadar gercekei?

o Projedeki goriinmeyen riskler neler?

e Jlk yatirnm maliyeti
o Proje yoneticisinin elinde kaynak yok!

o Proje biitce onay1 alamiyor!
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Finansal Coziim: EPS

® Disaridan bir kurulus/ESCO, proje icin mali kaynak saglar.

 Isletme sahibi icin en diisiik riskin oldugu is modelidir. ESCO,
performans ile ilgili tiim riskleri tistlenir.

* ESCO, isletmenin performansini, konfor sartlarini ve enerji
kullanmimin iyilestirir.

® Enerji tasarrufu miktar, ESCO tarafindan garanti edilir.

® Yatirim maliyeti, saglanan enerji tasarruflan ile odenir.

.
(‘\ éescon

ENERGY SAVINGS CONSULTAMNCY



Finansal Coziim: EPS

ESCO — Energy Service Company

Teknik bilgi ve tecriibesini isletmeye tasiyarak, enerji verimliligi, su
verimliligi, isletme verimliligi, yenilenebilir enerji kullanimi veya enerji
lretimi projeleri i¢cin genis kapsaml coziimler tasarlar.

Anahtar teslimi proje sorumlulugu alarak, saha etiidii, detayli dizayn,
mithendislik, uygulama, devreye alma ve olciim degerlendirme
hizmetlerini saglar.

Uzun donem proje risklerini hesap ederek, performans anlasmasi ile
miisterisinin yatirominm finanse ederek enerji kazanclarim garanti eder.
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Finansal Coziim: EPS

Enerji Performans Sozlesmesi Tipleri:
U Garantili

U Paylasimh

U Yatirnmsiz
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Finansal Coziim: EPS
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Musteri Kazanc

[t Misteri
ESCON
[k Yatirim + Faiz .

ESCON
Garantili
Tasarruf

Enerji

Maliyeti

Proje Oncesi Proje Sonrasi Soézlesme Sonrasl
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Finansal Coziim: EPS

Proje Yonetimi
On Calisma Tasarim & Uygulama

| | |
Denetleme Analiz ystiama Tasarruf
| 1 1

Niyet Mektubu Sozlesme Olciim ve
Onaylama

2
(‘\ escon

ENERGY SAVINGS CONSULTAMNCY




_— .

Uygulama Ornegi — TicariBina

Hastane / Sogutma Grubu Degisimi Projesi
®* Mevcut Durum

Sogutma Kapasitesi : 900 kW
Sogutulmus Su Giris Sicakhigi  :12°C

Sogutulmus Su Cikis Sicakligns  : 7°C

Kompresor Tipi : Pistonlu (4 Adet)
Kondenser Tipi : Su Sogutmali

VFD : Yok

Olciilen COP : 2,48 \"
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Uygulama Ornegi — TicariBina
Hastane / Sogutma Grubu Degisimi Projesi

* Uygulama Kapsami
o Yiksek Verimli Hiz Siiriictili Santrifiij Sogutma Grubu
o Hiz Siirticiilii Diisiik Ses Seviyeli Sogutma Kulesi

Hiz Siiriiciili Yiiksek Verimli Kule Sirkiillasyon Pompalari

o

o Hiz Siirticiilii Yiiksek Verimli Sogutulmus Su Sirkiilasyon Pompalar:
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Uygulama Ornegi — TicariBina
Hastane / Sogutma Grubu Degisimi Projesi

Sogutma " Elektrik - Toplam Sogutma Kulesi  Toplam Sogutma Kulesi
Yik COP Kapasitesi ihti d W Tiiketimi (;;h?ma %a_!lglma S(;a{'Fmah Y'Hs'k (;fl'ﬁma ?_ﬁlatm .Eli‘lflvr"‘k g{’glz;mg K“Q?:' Sogutma Kulesi Tlfint_Elektlg\l’I-\(f To_ip_\__aéntl_ﬁan E\lﬁfnk Pompasi Elektrik Pompasi Elektrk Tiketim
(kW) iyaci (kW) (kW) ylan tnleri aatleri (h) aati (h) Uketimi (| ) Su Kaybi (m*h) Su Kaybi () Giketimi (kW) Gketimi (| ] Taketimi (W) (kVWh)
100% 8.7 879 879 101,03 4 30 24 2880 290.979.31 227 6539 15,00 43.200 10,0 28.750
3% 82 879 299 36,40 4 30 24 2880 104 837 61 0.77 2223 510 14688 10,0 28.750
MHI
23% 6 879 202 33.70 4 30 24 2660 97.041.60 0.52 1.504 345 9.936 10.0 28.750
492 859 10.266 67.824 86.249
100% 248 892 892 360,00 4 30 24 2880 1.036.790,70 1,14 3.280 22,00 63.360 36,0 103.680
3% 248 892 304 122,76 4 30 24 2880 353.545 63 0,39 1.118 7.50 21.606 36,0 103.680
Mevecut Chillerler
23% 248 892 203 82,08 4 30 24 2880 236.368,28 0.26 748 502 14.446 36,0 103.680
1.626.725 5146 99.412 311.040
Yillik Elektrik
Tasarrufu (kKWh) 1.390.245 13
Elektrik Fiyati
(USD/kWh) B
Su Fiyat (USD/m?) 3.0

Yillik Net Kazanc 131.860 48



Uygulama Ornegi — TicariBina
Hastane / Sogutma Grubu Degisimi Projesi

® Yeni Durum

Sogutma Kapasitesi
Sogutulmus Su Giris Sicaklig1
Sogutulmus Su Cikis Sicakhigi

Kompresor Tipi
Kondenser Tipi

VED

Taahhut Edilen COP

. 7°C

: Santrifiij (1 Adet)
: Su Sogutmali
: Var
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Uygulama Ornegi — TicariBina
Hastane / Sogutma Grubu Degisimi Projesi

SAMPLING 2 SEC DATA COUNT 43200 TIME 23:59:28
CLOSE
FILE NAME: C\SV_TOOL\DataTIS\E1207100RS_TIS_E120710_131008_A.DAT L —
. ) ) ) ) ) ) LANGUAGEI? -
Man/Min =y = =0y =g =i =l SEL. SIGMNAL
J_I_IJ ISEI I an I 3B I 10 IE?EII 20 15:91:22 —_—
CW Leaving Temp
30— 30— 25— 10— 20 o
t.
o800 1g 13,223 n
— 25— - CW Entering Tem
25— 25— 130 S—700— 15 g =
_ ” 12287 Cent
20— 20— E_EDD_ 0 0il Cooling Temp
20— 900 39941  Cent
15— 15— 5_4EIEI— 10 _
15— 4_ g Qil Tank Termp
10— 10— 3_3|:IEI— 412674 Cent
0= Cooling Load
2_
E— & - 100 I 162405 KW
COoP
14:48:00 15:00:00 15:12:00 ’
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Uygulama Ornegi — TicariBina
Hastane / Sogutma Grubu Degisimi Projesi

* Yillik Taahhiit Edilen Tasarruf
— 131.860 USD (Aylik ~11.000 USD)
®* Yatinnm Tutan
— 246.200 USD
®* Anlasma Siiresi
— 48 Ay
® Sozlesme Tasarruf Paylasim Sartlar
— %55 - %45
® Proje Sonrasi Yillik Saglanan Tasarruf
— 149.320 USD \',
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Uygulama Ornegi — Endiistriyel Isletme
Kagit Fabrikas1 / Atik Is1 Kazam ve TC Projesi

®* Mevcut Durum

Gaz Turbini : 7 MW

Atik Is1 Kazam :11t/h

Baca Cikis Sicaklig: : 190 °C

Baca Gazi Debisi : 56,000 Nm3/h

Yakat : Dogal Gaz

*Ilave Buhar Kazam calistirihiyor. \' ’
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Uygulama Ornegi — Endiistriyel Isletme
Kagit Fabrikas1 / Atik Is1 Kazam ve TC Projesi

* Uygulama Kapsami

Atik Is1 Kazani
Kazan Otomasyonu

Besi Pompalari

Termokompresor

Termokompresor Otomasyonu
Armatiirler

PLC

.
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Uygulama Ornegi — Endiistriyel Isletme
Kagit Fabrikas1 / Atik Is1 Kazam ve TC Projesi
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Uygulama Ornegi — Endiistriyel Isletme
Kagit Fabrikas1 / Atik Is1 Kazam ve TC Projesi
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Uygulama Ornegi — Endiistriyel Isletme
Kagit Fabrikasi / Atik Is1 Kazani ve TC Projesi
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Uygulama Ornegi — Endiistriyel Isletme
Kagit Fabrikas1 / Atik Is1 Kazam ve TC Projesi

® Tasarruf Hesabi

Buhar Uretimi : 1,670 kg/h
Buhar Basinci : 1,0 barg

TC Buhar Debisi :7,065 kg/h
TC Buhar Basinci : 3,5 barg

Geri Kazanilan Isi : 1,057.7 KW
Dogalgaz Fiyat1 : 0,072 TL/KW
Yillik Tasarruf : 603,142 TL
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Uygulama Ornegi — Endiistriyel Isletme
Kagit Fabrikas1 / Atik Is1 Kazam ve TC Projesi

® Yeni Durum

Gaz Turbini : 7 MW

Atik Is1 Kazam :11t/h

Baca Cikis Sicaklig: : 130 °C

Baca Gazi Debisi : 56,000 Nm3/h

Yakat : Dogal Gaz

* Jlave Buhar Kazani kapatild. \' ’
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Uygulama Ornegi — Endiistriyel Isletme
Kagit Fabrikas1 / Atik Is1 Kazam ve TC Projesi

* Yillik Taahhiit Edilen Tasarruf
— 326,022 USD (Aylik ~27,000 USD)
®* Yatirnnm Tutan
— 370.000 USD
®* Anlasma Siiresi
— 24 Ay
® Sozlesme Tasarruf Paylasim Sartlar
— %065 - %35
® Proje Sonrasi Yillik Saglanan Tasarruf
— 378,640 USD \"
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Sonuc
V Risk YOK!
V Performans Garantisi VAR!

V Yatirim bedeli YOK!

V Ilk Giinden Kazan¢ VAR!
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Tesekkurler....
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